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PIANTA PILASTRI PIANTA  P. 1-2

 -1,50

 +0,20

P0

P -1

C

B

C

B

A 

A 

A'

A'

D D

C'

C'

P1

 +3,50

P2

- altitudine sul livello del mare:

- classe di rugosità:

- zona:

- coefficiente dinamico:

- coefficiente di attrito:

- coefficiente di forma:

- coefficiente di topografia:

- pressione di riferimento:

- categoria di esposizione:<200

1

C

mas=

III

39.0

1.0

daN/m²

ct=

qref=

+0.8/-0.4

0.02

1.0cd=

cf=

cpe=

VENTO - (D.M. 14/01/2008)

(*) - Coefficiente di combinazione delle azioni variabili come da tabella 2.5 I D.M. 14/01/08

R minuti

RESISTENZA AL FUOCO DEGLI ELEMENTI - (UNI 9502  - Maggio 2001)

R120

ELEMENTI

STRUTTURA

y (*) ELEMENTI R minuti (*)y1,1 1,1

SISMA - (NORMA TECNICA D.M. 17/01/2018)    ZONA: 2 

0.50

ANALISI DEI CARICHI - (oltre il peso proprio degli elementi prefabbricati)
CATEGORIA "F"

150

250

150

- carichi variabili

- carichi permanenti daN/m²

- getto integrativo daN/m²

- carichi variabili

daN/m²

P8

- carico per panneli fotovoltaici

20

150

- carichi variabili

- carichi permanenti/macchine daN/m²

- getto integrativo daN/m²

- carichi variabili

daN/m²

150

120

COPERTURA  

P9

150

- carichi variabili

- carichi permanenti daN/m²

- getto integrativo daN/m²

- carichi variabili

daN/m²

20

120

daN/m²

150

350

150

- carichi variabili

- carichi permanenti daN/m²

IMPALCATO

- getto integrativo daN/m²

- carichi variabili

daN/m²

P7

dove segnalato

dove segnalato

IMPALCATOIMPALCATO

P1-2-3-4-5-6

212 910 5 111 4

 0,00

SEZ B-B

912 7 1815 4

 0,00

SEZ D-D

MURO

IN OPERA

TRAVE  DI 

CORONAMENTO

TRAVE  DI 

CORONAMENTO

PANNELLO IN C.A.

PANNELLO IN C.A.

3

 -3,20

 -3,20

 +0,20

P0

 +3,50

P2

 +6,80

P4

 +10,10

P6

 +13,25

P8

 +PAVIMENTO

CALDANA

CALDANA

 0,00

613

 0,00

MURO

IN OPERA

TRAVE  DI 

CORONAMENTO

PANNELLO IN C.A.

A C EB D

 0,00
 +0,20

P0

 0,00 0,00

MURO

IN OPERA

 +3,50

P2

 +6,80

P4

 +10,10

P6

 +13,25

P8

 -3,20

 +PAVIMENTO

CALDANA

 +PAVIMENTO

CALDANA

CALDANA

 0,00

 0,00 0,00

MURO

IN OPERA

A CE BD

IN OPERA

 -3,20

SEZ C-C

MURO

IN OPERAIN OPERA

 -1,50

P -1

 +0,20

P0

 +3,50

P2

 +6,80

P4

 +10,10

P6

 +13,25

P8

A C EB D

 0,00

 -1,50

P -1

 +0,20

P0

SEZ A-A

 0,00 0,00

P9

 +5,10

P3

+1,80

P1

+8,40

P5

 +11,90

P7

 +16,15 

 +3,50

P2

 +6,80

P4

 +10,10

P6

 +13,35

P8

 -3,20

 +PAVIMENTO

CALDANA

 +PAVIMENTO

CALDANA

  ISOLANTE/COPERTURA

+ CALDANA

CALDANA

SEZ A'-A'

MURO

IN OPERA

pendenza strutturale

pendenza strutturale

 -1,50

P -1

 +5,10

P3

+1,80

P1

+8,40

P5

 +11,90

P7

pendenza strutturale

P9

 +16,15 

  ISOLANTE/COPERTURA

+ CALDANA

 +13,35

P8

pendenza strutturale

 +5,10

P3

+1,80

P1

+8,40

P5

 +11,90

P7

pendenza strutturale

P9

 +16,15 

 +13,35

P8

pendenza strutturale

 -1,50

P -1

 +5,10

P3

+1,80

P1

+8,40

P5

 +11,90

P7

+1,80

P9

 +16,15 
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0
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0
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580

FORO NETTO

FORO NETTO

 0,00

 0,00 0,00

MURO

IN OPERA

A CE BD

IN OPERA

 -3,20

SEZ C'-C'

MURO

IN OPERAIN OPERA

 -1,50

P -1

 +0,20

P0

 +3,50

P2

 +6,80

P4

 +10,10

P6

 +13,25

P8

 +5,10

P3

+1,80

P1

+8,40

P5

 +11,90

P7

pendenza strutturale

P9

 +16,15 

 +13,35

P8

pendenza strutturale

FORO NETTOFORO NETTO

8 7

300

1415

PIANTE - SEZIONI E PROSPETTO OVEST  

00 Emesso per offerta

01

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA

OGGETTO DELLA REVISIONE

25018 MONTICHIARI (BRESCIA)

LOMBARDA PREFABBRICATI S.P.A.

PREFABBRICATI

VIA BRESCIA,162/164/166-TEL.030/9981034 FAX.030/961922

PARTITA IVA 00693720989

PROGETTO

CLIENTE

VERIFICARIESAMEREDAZIONE DATAREV.

DISEGNATORE

SCALA

DIS. N.

02

03

04

MB

ING. CASELLI
1:200

SASSUOLO (MO)

PARCHEGGI 

disegni esecutivi di massima

OGGETTO

strutturali prefabbricati in calcestruzzo;

progettazione e produzione di componenti

CERTIFICAZIONE

SISTEMA QUALITA'

I C M Q
 UNI EN ISO 9001

Trasporto e montaggio.

Costruzioni con strutture prefabbricate

CERTIFICATO N. 01532

CERTIFICATO N. 01531

CERTIFICAZIONE

di prodotto

I C M Q

12.03.2020

1/2

Sovracc. impalcati23.03.2020

Varie02.04.2020

Vani scala collaboranti16.04.2020

27.04.2020 Varie

05 22.05.2020 Viabilità

06 01.06.2020 Varie

07 08.06.2020 Vani scala

09 29.06.2020 vano ascensore

08 15.06.2020 Fondazioni

 +0,20

P0

 +3,50

P2

 +6,80

P4

 +10,10

P6

 +13,35

P8

580

3
0
0

MONTACARICHI MONTACARICHI

912 7 1815 4

 0,00 0,00

 +5,10

P3

+1,80

P1

+8,40

P5

 +11,90

P7

P9

 +16,15 

MONTACARICHI SCALE IN OPERA

PROSPETTO OVEST

10 18.01.2021 Varie


	Fogli e viste
	Modello


